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Legenda das indicações

CHU
Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W

15cv
Pontos de força - Uso específico - Motor - 15cv 3F+T

CH Curva horizontal 90° - 200x100mm

TH T horizontal 90° - 200x100mm

TH
T horizontal 90° sem tampa - 200x100mm

TM
Terminal sem tampa - 200x100mm

Tub Tubular - 18 W

Legenda

Bloco autônomo ilum. emergência no teto

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem

Curva horizontal 90°

FUM
Detetor de fumaça

Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária LED 15W

Lâmpada Led 18 W

M

3F

Motor trifásico a 0,30m do piso

Ponto de TV a 0,30m do piso

Ponto genérico de luz 15W

<>
Quadro de distribuição

Saída dupla para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada alta a 2,80m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada rede lógica a 1,20m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Lógica

Média

Quadro de Cargas (QDPAV1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

6 15 18 100 5400 12000
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1
Iluminação - Banheiros e Vestiários

F+N+T B1 127 V 2 9 204 192 R 192 1.00 0.70 2.3 1.6 2.5 24.0 10 16 0.26 0.26 ERRO

2 Tomadas 127V - Banheiros e Vestiários F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 S 1200 1.00 0.70 15.0 10.5 2.5 24.0 10 16 1.41 1.41 ERRO

3 Chuveiro Vestiário Masculino F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.70 35.1 24.5 6 41.0 4.5 25 1.62 1.62 ERRO

4 Chuveiro Vestiário Feminino F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.70 35.1 24.5 6 41.0 4.5 25 1.62 1.62 ERRO

5
Iluminação Consultórios de Psicologia - Lado Vestiário F+N+T B1 127 V 12 227 216 R 216 1.00 0.70 2.6 1.8 2.5 24.0 10 16 0.61 0.61 ERRO

6
Tomadas 127V - Consultórios de Psicologia - Lado Vestiário F+N+T B1 127 V 16 1778 1600 T 1600 1.00 0.72 19.4 14.0 2.5 24.0 10 16 3.77 3.77 ERRO

7 Tomadas 220V - Consultórios de Psicologia - Lado Vestiário F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 R+S 600 600 1.00 0.72 8.4 6.1 2.5 24.0 4.5 16 1.00 1.00 ERRO

8
Tomadas 127V - Consultório de Psicologia - Ultimo do Lado Vestiário F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.72 9.7 7.0 2.5 24.0 10 16 2.35 2.35 ERRO

9
Tomadas 220V - Consultório de Psicologia - Ultimo do Lado Vestiário F+F+T B1 220 V 6 667 600 R+S 300 300 1.00 0.72 4.2 3.0 2.5 24.0 4.5 16 0.63 0.63 ERRO

10
Iluminação Consultórios de Psicologia - Lado Elevador F+N+T B1 127 V 16 303 288 R 288 1.00 0.70 3.4 2.4 2.5 24.0 10 16 0.69 0.69 ERRO

11 Tomadas 127V - Consultórios de Psicologia - 2 Ultimas do Lado do Elevador F+N+T B1 127 V 16 1778 1600 T 1600 1.00 0.72 19.4 14.0 4 32.0 10 16 2.68 2.68 ERRO

12 Tomadas 220V - Consultórios de Psicologia - 2 Ultimas do Lado do Elevador F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 R+S 600 600 1.00 0.72 8.4 6.1 2.5 24.0 4.5 16 1.06 1.06 ERRO

13
Tomadas 127V - Consultórios de Psicologia - 2 Salas ao Lado do Elevador F+N+T B1 127 V 15 1667 1500 S 1500 1.00 0.72 18.2 13.1 2.5 24.0 10 16 2.74 2.74 ERRO

14 Tomadas 220V - Consultórios de Psicologia - 2 Salas ao Lado do Elevador F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 R+S 600 600 1.00 0.72 8.4 6.1 2.5 24.0 4.5 16 0.73 0.73 ERRO

15
Iluminação - Triagem, Enfemagem, Emergência e Curativo F+N+T B1 127 V 12 227 216 R 216 1.00 0.70 2.6 1.8 2.5 24.0 10 16 0.49 0.49 ERRO

16
Tomadas 127V - Triagem e Enfermagem F+N+T B1 127 V 16 1778 1600 T 1600 1.00 0.70 20.0 14.0 2.5 24.0 10 16 2.92 2.92 ERRO

17 Tomadas 220V - Triagem e Enfermagem F+F+T B1 220 V 12 1333 1200 R+S 600 600 1.00 0.70 8.7 6.1 2.5 24.0 4.5 16 0.76 0.76 ERRO

18
Tomadas 127V - Emergência e Curativo F+N+T B1 127 V 14 1556 1400 T 1400 1.00 0.75 16.3 12.2 2.5 24.0 10 16 3.71 3.71 ERRO

19
Tomadas 220V - Emergência e Curativo F+F+T B1 220 V 10 1111 1000 R+S 500 500 1.00 0.75 6.7 5.1 2.5 24.0 4.5 16 0.94 0.94 ERRO

20
Tomadas 127V - Sala Reuniões e Arquivo

F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.75 9.3 7.0 2.5 24.0 10 16 2.82 2.82 ERRO

21 Tomadas 220V - Sala Reuniões F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+S 250 250 1.00 0.75 3.4 2.5 2.5 24.0 4.5 16 0.60 0.60 ERRO

22
Iluminação - Sala Reuniões e Arquivo

F+N+T B1 127 V 6 114 108 R 108 1.00 0.70 1.3 0.9 2.5 24.0 10 16 0.43 0.43 ERRO

23
Iluminação - Sala de Cirurgia e Higienização F+N+T B1 127 V 7 133 126 R 126 1.00 0.70 1.5 1.0 2.5 24.0 10 16 0.49 0.49 ERRO

24 Tomadas 127V - Sala de Cirurgia e Higienização F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 R 1100 1.00 0.70 13.7 9.6 2.5 24.0 10 16 3.63 3.63 ERRO

25
Tomadas 220V - Sala de Cirurgia e Higienização F+F+T B1 220 V 10 1111 1000 R+S 500 500 1.00 0.70 7.2 5.1 2.5 24.0 4.5 16 1.10 1.10 ERRO

26
Tomadas 127V - Copa e Recepção

F+N+T B1 127 V 17 1889 1700 T 1700 1.00 0.70 21.2 14.9 2.5 24.0 10 16 2.71 2.71 ERRO

27
Tomadas 220V - Copa e Recepção

F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+S 250 250 1.00 0.70 3.6 2.5 2.5 24.0 4.5 16 0.34 0.34 ERRO

28
Tomada 127V - Microondas Copa

F+N+T B1 127 V 1 111 100 R 100 1.00 0.70 1.2 0.9 2.5 24.0 10 16 0.24 0.24 ERRO

29
Iluminação - Recepção, Copa, Sala de Espera e Hall Acesso Estacionamento

F+N+T B1 127 V 15 284 270 R 270 1.00 0.70 3.2 2.2 2.5 24.0 10 16 0.61 0.61 ERRO

30
Tomadas 127V - Salas de Espera

F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.70 12.5 8.7 2.5 24.0 10 16 1.13 1.13 ERRO

31
Tomadas 220V - Salas de Espera

F+F+T B1 220 V 3 333 300 R+S 150 150 1.00 0.70 2.2 1.5 2.5 24.0 4.5 16 0.12 0.12 ERRO

32 Central Alarme de Incêndio F+N+T B1 127 V 1 111 100 R 100 1.00 0.70 1.2 0.9 2.5 24.0 10 16 0.13 0.13 ERRO

33
Iluminação Corredor

F+N+T B1 127 V 1 11 223 213 R 213 1.00 0.70 2.5 1.8 2.5 24.0 10 16 0.67 0.67 ERRO

34
Iluminação de Emergência F+N B1 127 V 10 60 60 R 60 1.00 0.70 0.7 0.5 2.5 24.0 10 16 0.08 0.08 ERRO

35 Tomada 127V - Rack e Roteadores F+N+T B1 127 V 5 556 500 R 500 1.00 0.70 6.2 4.4 2.5 24.0 10 16 0.61 0.61 ERRO

36
Iluminação Externa Frente do Prédio

F+N+T B1 127 V 19 8 437 429 R 429 1.00 0.70 4.9 3.4 2.5 24.0 10 16 3.01 3.01 ERRO

37 Tomadas 127V - Entrada Acesso Rua Vicente Gramani F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 0.70 2.5 1.7 2.5 24.0 10 16 0.96 0.96 ERRO

38
Iluminação Rampas de Acesso Estacionamento

F+N+T B1 127 V 18 270 270 R 270 1.00 0.70 3.0 2.1 2.5 24.0 10 16 2.00 2.00 ERRO

39
Iluminação Hall de Espera Escada e DML

F+N+T B1 127 V 1 1 36 33 R 33 1.00 0.70 0.4 0.3 2.5 24.0 10 16 0.04 0.04 ERRO

40
Tomadas 127V - Hall de Espera Escada

F+N+T B1 127 V 3 333 300 R 300 1.00 0.70 3.7 2.6 2.5 24.0 10 16 0.30 0.30 ERRO

41
Alimentação Elevador lado Arquivo

3F+T B1 220 V 1 16443 12000 R+S+T 4000 4000 4000 1.00 0.70 61.6 43.2 25 89.0 10 50 0.66 0.66 ERRO

TOTAL 10 41 97 242 2 1 56650 49421 R+S+T 15671 16450 17300

QGBT1

125 A

10 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

16 A

10 kA (192 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação - Banheiros e Vestiários)

16 A

10 kA (1200 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas 127V - Banheiros e Vestiários)

25 A

4.5 kA (5400 W)

S+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Chuveiro Vestiário Masculino)

25 A

4.5 kA (5400 W)

S+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Chuveiro Vestiário Feminino)

16 A

10 kA
(216 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Iluminação Consultórios de Psicologia - Lado Vestiário)

16 A

10 kA
(1600 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

6 (Tomadas 127V - Consultórios de Psicologia - Lado Vestiário)

16 A

4.5 kA
(1200 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

7 (Tomadas 220V - Consultórios de Psicologia - Lado Vestiário)

16 A

10 kA (800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

8 (Tomadas 127V - Consultório de Psicologia - Ultimo do Lado Vestiário)

16 A

4.5 kA (600 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

9 (Tomadas 220V - Consultório de Psicologia - Ultimo do Lado Vestiário)

16 A

10 kA (288 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

10 (Iluminação Consultórios de Psicologia - Lado Elevador)

16 A

10 kA
(1600 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

11 (Tomadas 127V - Consultórios de Psicologia - 2 Ultimas do Lado do Elevador)

16 A

4.5 kA
(1200 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

12 (Tomadas 220V - Consultórios de Psicologia - 2 Ultimas do Lado do Elevador)

16 A

10 kA
(1500 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

13 (Tomadas 127V - Consultórios de Psicologia - 2 Salas ao Lado do Elevador)

16 A

4.5 kA (1200 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

14 (Tomadas 220V - Consultórios de Psicologia - 2 Salas ao Lado do Elevador)

16 A

10 kA (216 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

15 (Iluminação - Triagem, Enfemagem, Emergência e Curativo)

16 A

10 kA (1600 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (Tomadas 127V - Triagem e Enfermagem)

16 A

4.5 kA (1200 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

17 (Tomadas 220V - Triagem e Enfermagem)

16 A

10 kA
(1400 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

18 (Tomadas 127V - Emergência e Curativo)

16 A

4.5 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

19 (Tomadas 220V - Emergência e Curativo)

16 A

10 kA
(800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

20 (Tomadas 127V - Sala Reuniões e Arquivo)

16 A

4.5 kA (500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

21 (Tomadas 220V - Sala Reuniões)

16 A

10 kA (108 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

22 (Iluminação - Sala Reuniões e Arquivo)

16 A

10 kA (126 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

23 (Iluminação - Sala de Cirurgia e Higienização)

16 A

10 kA
(1100 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

24 (Tomadas 127V - Sala de Cirurgia e Higienização)

16 A

4.5 kA
(1000 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

25 (Tomadas 220V - Sala de Cirurgia e Higienização)

16 A

10 kA
(1700 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

26 (Tomadas 127V - Copa e Recepção)

16 A

4.5 kA (500 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

27 (Tomadas 220V - Copa e Recepção)

16 A

10 kA (100 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

28 (Tomada 127V - Microondas Copa)

16 A

10 kA (270 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

29 (Iluminação - Recepção, Copa, Sala de Espera e Hall Acesso Estacionamento)

16 A

10 kA (1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (Tomadas 127V - Salas de Espera)

16 A

4.5 kA
(300 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

31 (Tomadas 220V - Salas de Espera)

16 A

10 kA
(100 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

32 (Central Alarme de Incêndio)

16 A

10 kA
(213 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

33 (Iluminação Corredor)

16 A

10 kA (60 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

34 (Iluminação de Emergência)

16 A

10 kA (500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

35 (Tomada 127V - Rack e Roteadores)

16 A

10 kA (429 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

36 (Iluminação Externa Frente do Prédio)

16 A

10 kA
(200 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

37 (Tomadas 127V - Entrada Acesso Rua Vicente Gramani)

16 A

10 kA
(270 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

38 (Iluminação Rampas de Acesso Estacionamento)

16 A

10 kA
(33 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

39 (Iluminação Hall de Espera Escada e DML)

16 A

10 kA (300 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

40 (Tomadas 127V - Hall de Espera Escada)

50 A

10 kA (12000 W)

R+S+T

25 16

Unipolar - PVC (70°C)

41 (Alimentação Elevador lado Arquivo)

QDPAV1

(49421 W)
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