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Legenda das indicações

7,5cv

Pontos de força - Uso específico - Bomba - 7,5cv trifásico

15cv
Pontos de força - Uso específico - Motor - 15cv 3F+T

30cv
Pontos de força - Uso específico - Motor - 30cv 3F+T

FTC Relé fotoelétrico - Fotocélula

CH
Curva horizontal 90° sem tampa - 100x100mm

CVE90 Curva vertical externa 90° - 100x100mm

TM
Terminal sem tampa - 100x100mm

CH
Curva horizontal 90° sem tampa - 100x100mm

CVI90 Curva vertical interna 90° - 100x100mm

Legenda

Caixa 2x4" de embutir

Condulete X - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Condulete X - Tomada média a 1,10m do piso

Curva horizontal 90°

Curva vertical externa 90°

Curva vertical interna 90°

Fotocélula

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

M

3F

Motor trifásico a 0,30m do piso

Ponto genérico de luz 15W

<>
Quadro de distribuição

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

Terminal

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Alta

Média

Baixa

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

15 100 12000 23000
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1
Iluminação Casa de Máquinas 1

F+N+T B1 127 V 1 15 15 R 15 1.00 0.73 0.2 0.1 2.5 24.0 10 16 0.01 0.01 ERRO

2
Tomada 127V - Sala de Máquinas 1

F+N+T B1 127 V 1 111 100 T 100 1.00 1.00 0.9 0.9 2.5 24.0 10 16 0.00 0.00 ERRO

3
Tomada 220V - Sala de Máquinas 1

F+F+T B1 220 V 1 111 100 R+S 50 50 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 4.5 16 0.00 0.00 ERRO

4
A/C Máquina 01

3F+T B1 220 V 1 31515 23000 R+S+T 7667 7667 7667 1.00 0.73 113.3 82.7 50 134.0 10 90 0.13 0.13 ERRO

5
A/C Máquina 02

3F+T B1 220 V 1 31515 23000 R+S+T 7667 7667 7667 1.00 0.73 113.3 82.7 50 134.0 10 90 0.16 0.16 ERRO

6
A/C Máquina 03

3F+T B1 220 V 1 31515 23000 R+S+T 7667 7667 7667 1.00 0.73 113.3 82.7 50 134.0 10 90 0.18 0.18 ERRO

7
A/C Máquina 04

3F+T B1 220 V 1 31515 23000 R+S+T 7667 7667 7667 1.00 0.73 113.3 82.7 50 134.0 10 90 0.21 0.21 ERRO

8
Alimentação Elevador

3F+T B1 220 V 1 16443 12000 R+S+T 4000 4000 4000 1.00 0.73 59.1 43.2 25 89.0 10 50 0.15 0.15 ERRO

TOTAL 1 2 1 4 142742 104215 R+S+T 34732 34717 34767

QGBT1

125 A

10 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

16 A

10 kA (15 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação Casa de Máquinas 1)

16 A

10 kA
(100 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomada 127V - Sala de Máquinas 1)

16 A

4.5 kA
(100 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tomada 220V - Sala de Máquinas 1)

90 A

10 kA
(23000 W)

R+S+T

50 25

Unipolar - PVC (70°C)

4 (A/C Máquina 01)

90 A

10 kA (23000 W)

R+S+T

50 25

Unipolar - PVC (70°C)

5 (A/C Máquina 02)

90 A

10 kA (23000 W)

R+S+T

50 25

Unipolar - PVC (70°C)

6 (A/C Máquina 03)

90 A

10 kA (23000 W)

R+S+T

50 25

Unipolar - PVC (70°C)

7 (A/C Máquina 04)

50 A

10 kA (12000 W)

R+S+T

25 16

Unipolar - PVC (70°C)

8 (Alimentação Elevador)

QD1

(104215 W)

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

15 100 5500 12000
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1
Iluminação Casa de Máquinas 2

F+N+T B1 127 V 4 60 60 R 60 1.00 0.85 0.6 0.5 2.5 24.0 10 16 0.05 0.05 ERRO

2
Iluminação Passarela

F+N+T B1 127 V 18 270 270 S 270 1.00 0.73 2.9 2.1 2.5 24.0 10 16 1.27 1.27 ERRO

3
Tomadas 127V - Sala de Máquinas 2

F+N+T B1 127 V 3 333 300 T 300 1.00 0.85 3.1 2.6 2.5 24.0 10 16 0.20 0.20 ERRO

4
Tomadas 220V - Sala de Máquinas 2

F+F+T B1 220 V 3 333 300 R+S 150 150 1.00 0.85 1.8 1.5 2.5 24.0 4.5 16 0.07 0.07 ERRO

5
Alimentação Elevador

3F+T B1 220 V 1 16443 12000 R+S+T 4000 4000 4000 1.00 0.85 50.8 43.2 16 68.0 10 50 0.20 0.20 ERRO

6 Bomba Incêndio 3F+T B1 220 V 1 7536 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.85 23.3 19.8 4 28.0 10 20 0.91 0.91 ERRO

TOTAL 22 6 1 1 24976 18430 R+S+T 6043 6253 6133

QGBT1

70 A

10 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

16 A

10 kA
(60 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação Casa de Máquinas 2)

16 A

10 kA
(270 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Iluminação Passarela)

16 A

10 kA
(300 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tomadas 127V - Sala de Máquinas 2)

16 A

4.5 kA (300 W)

R+S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Tomadas 220V - Sala de Máquinas 2)

50 A

10 kA (12000 W)

R+S+T

16

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Alimentação Elevador)

20 A

10 kA (5500 W)

R+S+T

4

Unipolar - PVC (70°C)

6 (Bomba Incêndio)

QD2

(18430 W)

Legenda de fiação - Parte 1 Legenda de fiação - Parte 2
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